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RoutinemaBig durchgefiihrte bakteriologische Untersuchung

vom 04.12.2023 Ottobe

ren

Untersuchungsergebnis

Grenzwert It.
Trinkwasserverordnunq v.
21.05.2001

Coliforme Bakterien

nicht nachgewiesen in 100 ml

nicht nachgewiesen in 100 ml

Escherichia coli

nicht nachgewiesen in 100 ml

nicht nachgewiesen in 100 mi

Koloniezahl 20°C <10/ml 20 (*) bzw 100/ml
Koloniezahl 36°C < 10/ml 100/ml
Farbung <0,10 0,5m™
Geschmack annehmbar und ohne anormale Veranderung
Leitfahigkeit (25° C) <735 uS/cm 2500 pS/cm
pH-Wert 7,5 6.5 <pH<9,5
Tribung 0,16 FNU 1
Zusatzlich durchgefiihrte Untersuchung:

Nitrat 30 mg 50 mg/l

(*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.
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